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Instalatii electrice moderne. Baze teoretice, elemente de
calcul si proiectare

1. INSTALATIILE ELECTRICE-ASPECTE GENERALE

1.1. Problematica

1.2. Obiective

1.3. Plasarea instalatiei electrice in cadrul sistemului electroenergetic
1.4. Sistemul de alimentare cu energie electrica a consumatorilor
1.5. Schemele de conexiune folosite in distributia de joasa tensiune
1.6. Protectii pentru asigurarea securitatii in instalatiile electrice

1.7. Componentele retelelor electrice de joasa tensiune

1.8. Parametrii principali ai instalatiilor electrice de joasa tensiune
1.9. Monitorizarea parametrilor de functionare in instalatiile electrice-mentenanta proactiva
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2. PREDETERMINAREA SARCINII IN INSTALATIILE ELECTRICE-ELEMENTE DE
PROIECTARE

2.1. Problematica

2.2. Obiective

2.3. Consumatori de energie electrica

2.4. Sarcina electrica in instalatii

2.5. Metode de predeterminare a sarcini electrice-puterea ceruta de consumatori
2.6. Determinarea curentului de calcul

2.7. Dimensionarea postului de transformare a transformatorului

2.8. Elemente generale de proiectare a instalatiilor electrice
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3. ANALIZA PRINCIPALELOR ECHIPAMENTE DE FORTA DIN CADRUL
INSTALATIILOR ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE

3.1. Problematica

3.2. Obiective

3.3.Convertoarele electromecanice de curent alternativ-principalele echipamente din
instalatiile electrice industriale

3.4. Motorul electric asincron din instalatiile electrice

3.5. Transformatorul electric de distributie utilizat in instalatiile electrice

3.6. Masuri generale privind functionarea optima a consumatorilor industriali si de
minimizare a pierderilor de energie in instalatii
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4. EVALUAREA PIERDERILOR DE TENSIUNE SI PUTERE IN INSTALATIILE
ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE


mailto:matrix@fx.ro

4.1. Problematica

4.2 Obiective

4.3. Pierderi de tensiune si putere in instalatiile electrice-aspecte generale
4.4. Parametrii liniilor electrice

4.5. Pierderi de tensiune

4.6. Calculul pierderilor de putere in elementele de retea
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5. CURENTII DE SCURTCIRCUIT IN INSTALATIILE ELECTRICE DE JOASA
TENSIUNE

5.1. Problematica

5.2. Obiective

5.3. Fenomenul de scurtcircuit-aspecte generale

5.4 Modelarea scurtcircuitului-principalii parametrii

5.5 Determinarea curentului de scurtcircuit

5.6. Metode de calcul a curentului de scurtcircuit

5.7. Impactul curentului de scurtcircuit asupra echipamentelor electrice din instalatie
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6. APARATE ELECTRICE UTILIZATE IN INSTALATIILE DE JOASA TENSIUNE -
CARACTERISTICI, SELECTIE SI EXPLOATARE

6.1. Problematica

6.2. Obiective

6.3. Aparatele electrice de comutatie si protectie - aspecte generale

6.4. Marimile caracteristice generale ale aparatelor de comutatie

6.5. Aparate electrice de comutatie cu functii specifice

6.6. Sigurantele fuzibile - caracteristici si selectie

6.7. Intreruptoare automate de putere (disjunctoare) - caracteristici, selectie si verificare
6.8. Aparate electrice cu protectie diferentiala

6.9. Contactoare- caracteristici si selectie

6.10. Relee si declansatoare - caracteristici si selectie

6.11. Coordonarea si selectivitatea caracteristicilor aparatelor electrice in instalatiile de joasa
tensiune
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7. CIRCULATIA DE PUTERE REACTIVA IN INSTALATIILE ELECTRICE DE JOASA
TENSIUNE - CORECTIA FACTORULUI DE PUTERE

7.1. Problematica

7.2. Obiective

7.3. Puteri circulate in instalatia electrica - indicatori de calitate a energiei

7.4. Circulatia de putere reactiva - consumatori, surse si efecte in instalatie

7.5. Principalele solutii de diminuare a circulatiei de putere reactiva in instalatie si de corectie
a factorului de putere

7.6. Selectia echipamentelor de compensare a puterii reactive si corectie a factorului de
putere

7.7. Utilizarea bateriilor de condensatoare ca surse de putere reactiv
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8. ELEMENTE DE CALCUL SI DIMENSIONARE A INSTALATIILOR ELECTRICE DE
JOASA TENSIUNE

8.1. Problematica

8.2. Obiective

8.3. Calculul instalatiilor electrice de joasa tensiune - aspecte generale

8.4. Determinarea puterii instalate si a puterii de calcul pentru circuite si coloane

8.5. Determinarea curentului de calcul al circuitelor si coloanelor electrice

8.6. Dimensionarea sectiunii conductoarelor si cablurilor electrice

8.7. Alegerea tuburilor de protectie pentru conductele electrice ale circuitelor si coloanelor
8.8. Alegerea aparatelor de comutatie, protectie, masura si monitorizare

8.9. Programe de calcul profesionale pentru instalatiile electrice
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