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Calculul termic, cicluri si scheme pentru proiectarea instalatiilor frigorifice cu 
comprimare mecanica 

 
 
 
 
Capitolul 1. Agenti frigorifici 
 
1.1. Consideratii generale 
 
1.2. Alegerea agentului frigorific 
 
1.3. Agentii frigorifici utilizati 
 
Capitolul 2. Calculul termic al instalatiei frigorifice cu comprimare mecanica de vapori 
intr-o treapta 
 
2.1. Instalatia frigorifica cu comprimare mecanica cu amoniac (R717) 
 
2.2. Instalatia frigorifica cu comprimare mecanica cu freon (R134a, R407C, R410A, 
R404A, R507A, R417A, R422A, R438A, R422D)<br>Bibliografie cap. 1 si 2 
 
Capitolul 3. Compresoare frigorifice 
 
3.1. Clasificarea compresoarelor 
 
3.2. Compresoare cu piston cu miscare rectilinie alternative 
 
3.3. Compresoare rotative 
 
3.4. Compresoare orbitale 
 
3.5. Compresoare centrifugale sau turbocompresoare 
 
3.6. Compresoare special 
 
3.7. Reglarea puterii frigorifice 
 
3.8. Exemple de calcul pentru alegerea compresoarelor 
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Bibliografie cap. 3 
 
Capitolul 4. Condensatoare frigorifice 
 
4.1. Clasificare si elemente constructive 
 
4.2. Condensatoare multitubulare orizontale 
 
4.3. Condensatoare de constructie compacta (cu placi) 
 
4.4. Condensarea agentilor frigorifici 
 
4.5. Dimensionarea condensatoarelor racite cu apa 
 
4.6. Dimensionarea constructive 
 
4.7. Calculul hidrodinamic 
 
4.8. Exemple de calcul 
 
Bibliografie cap. 4 
 
Capitolul 5. Vaporizatoare frigorifice 
 
5.1. Clasificare si elemente constructive 
 
5.2. Vaporizatoare multitubulare orizontale 
 
5.3. Vaporizatoare de constructie compacta (vaporizatoare cu placi) 
 
5.4. Dimensionarea vaporizatoarelor 
 
5.5. Exemplu de calcul 
 
Bibliografie cap. 5 
 
Capitolul 6. Dimensionarea si alegerea aparaturii auxiliare 
 
6.1. Separatorul de ulei 
 
6.2. Separatorul de lichid 
 
6.3. Rezervorul de lichid 
 
6.4. Subracitorul de lichid 
 
6.5. Separatorul accumulator 
 
6.6. Butelia de racire intermediara 
 



6.7. Rezervoarele de ulei 
 
6.8. Vizor cu indicatorul de umiditate 
 
6.9. Filtre deshidratoare (deshidrator) 
 
6.10. Ventilul de laminare 
 
6.11. Pompe de circulatie 
 
6.12. Turnuri de racire 
 
Bibliografie cap. 6 
 
Capitolul 7. Izolatii 
 
7.1. Materiale termoizolante pentru domeniul instalatiilor frigorifice 
 
7.2. Dimensionarea grosimii izolatiei 
 
7.3. Izolarea peretilor plani 
 
7.4. Izolarea conductelor 
 
7.5. Prevenirea inghetarii solului 
 
Bibliografie cap. 7 
 
Anexa 1 Unitati de masura 
 
Anexa 2 Proprietati termofizice la saturatie 
 
Anexa 3 Standard SR EN 10216-1:2002 – Tevi otel 
 
Anexa 4 Standard Standard 523:1974 - Tevi cupru 
 
Anexa 5 Fisa tehnica pentru condensator multitubular orizontal pentru R717/ R134a 
 
Anexa 6 Fisa tehnica pentru condensator cu placi pentru R717 
 
Anexa 7 Fisa tehnica pentru condensator cu placi pentru R134a 
 
Anexa 8 Proprietatile solutiilor racite 
 
Anexa 9 Fisa tehnica pentru vaporizator multitubular orizontal pentru R717 
 
Anexa 10 Fisa tehnica pentru vaporizator multitubular orizontal pentru R134a 
 
Anexa 11 Fisa tehnica pentru vaporizator cu placi pentru R717 
 



Anexa 12 Fisa tehnica pentru vaporizator cu placi pentru R134a 


