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NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ŞI 
EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT 
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Capitolul 1. Obiect, domeniu de aplicare 
 
Capitolul 2. Terminologie 
 
Capitolul 3. Conditii cantitative si calitative pentru realizarea mediului luminos in 
interiorul cladirilor 
 
Capitolul 4. Alegerea surselor de lumina (lampilor) 
 
Capitolul 5. Alegerea corpurilor de iluminat 
 
Capitolul 6. Sisteme si instalatii de iluminat 
 
Capitolul 7. Proiectarea sistemelor de iluminat normal 
 
Capitolul 8. Sisteme de iluminat local 
 
Capitolul 9. Iluminatul spatiilor de invatamant 
 
Capitolul 10. Iluminatul in spitale si spatii destinate activitatii medicale 
 
Capitolul 11. Iluminatul spatiilor destinate activitatiilor de lucru intelectuale 
 
Capitolul 12. Iluminatul industrial 
 
Capitolul 13. Executarea lucrarilor pentru sistemele si instalatiile de iluminat 
 
Capitolul 14. Masuri de prevenire a incendiilor si exploziilor 
 
Anexa 1: Reglementari privind proiectarea si executarea instalatiilor de iluminat din 
cladiri 
 
Anexa 2: Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor de iluminat – general 
 
Anexa 3: Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor de iluminat de siguranta 
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